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Obwody zasilania opraw YKY 5x16mm2:
1. A-26-25-24
2. A-A1-A2-G-G1-F-E-E1-D
3. G-A2-A3-B-C
4. 25-23a-23-22a-22-21b-21a-21-20a-20

Zasilanie proj. szafki sterowania oświetleniem boiska -
YKY 5x16mm2 z proj. ZKP przy północnym narożniku
budynku warsztatowego.
Na odcinku A-e1 kable YKY 5x16mm2 układać we
wspólnym wykopie.

Zasilanie ZKP - YKY 4x16mm2 w korycie kablowym PCW
z istn. rozdzielnicy w budynku warsztatowym.

Budowa boiska sportowego z bieżnią
lekkoatletyczną przy ZSP Nr 1 w Chojnie

roboty elektryczne
schemat oświetlenia i zasilania szafki

sterowania oświetleniem
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